
Sup.= 45.50 m²
S.f.= 5.94 m²

r.f.= 0.131

AULA 01
Sup.= 45.50 m²

S.f.= 5.94 m²
r.f.= 0.131

AULA 02
Sup.= 45.50 m²

S.f.= 5.94 m²
r.f.= 0.131

AULA 03
Sup.= 45.50 m²

S.f.= 5.94 m²
r.f.= 0.131

AULA 04
Sup.= 45.50 m²

S.f.= 5.94 m²
r.f.= 0.131

AULA 05

Sup.= 45.50 m²
S.f.= 5.94 m²

r.f.= 0.131

AULA 09
Sup.= 45.50 m²

S.f.= 5.94 m²
r.f.= 0.131

AULA 10
Sup.= 45.50 m²

S.f.= 5.94 m²
r.f.= 0.131

AULA 11
Sup.= 22.16 m²

S.f.= 3.06 m²
r.f.= 0.138

AULA SPECIALE
Sup.= 22.16 m²

S.f.= 3.06 m²
r.f.= 0.138

BIBLIOTECA

WC HD
Sup.= 3.60 m²

Sistema ad
aerazione forzata

RIP.
Sup.= 3.60 m²

WC HD
Sup.= 3.60 m²

Sistema ad
aerazione forzata

RIP.
Sup.= 3.60 m²

Sup.= 45.50 m²
S.f.= 5.94 m²

r.f.= 0.131

AULA 06
Sup.= 45.50 m²

S.f.= 5.94 m²
r.f.= 0.131

AULA 07
Sup.= 45.50 m²

S.f.= 5.94 m²
r.f.= 0.131

AULA 08

Sup.= 45.50 m²
S.f.= 5.94 m²

r.f.= 0.131

AULA 12
Sup.= 45.50 m²

S.f.= 5.94 m²
r.f.= 0.131

AULA 13
Sup.= 45.50 m²

S.f.= 5.94 m²
r.f.= 0.131

AULA 14

Sup.= 17.50 m²
S.f.= 3.96 m²

r.f.= 0.226

SPORZIONAMENTO

Sup.= 13.35 m²
S.f.= 2.16 m²

r.f.= 0.162

UFFICIO

Sup.= 6.66 m²
LOC. IMP. ELET.

Sup.= 2.83 m²
VANO IMP. MECC.

Sup.= 17.94 m²
S.f.= 1.44 m²

r.f.= 0.080

WC F

Sistema ad
aerazione forzata

Sup.= 17.94 m²
S.f.= 1.44 m²

r.f.= 0.080

WC M

Sistema ad
aerazione forzata

Sup.= 17.94 m²
S.f.= 1.44 m²

r.f.= 0.080

WC F

Sistema ad
aerazione forzata

Sup.= 17.94 m²
S.f.= 1.44 m²

r.f.= 0.080

WC M

Sistema ad
aerazione forzata

Sup.= 21.63 m²
INGRESSO

Sup.= 134.48 m²
S.f.= 17.82 m²

r.f.= 0.133

REFETTORIO

Sup.= 135.20 m²
CORRIDOIO

REI
60

REI 60

INGRESSO
SCUOLA
PRIMARIA
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PARTICOLARE  05

EA.09

PARTICOLARE  01

EA.09

PARTICOLARE  06

EA.09

PARTICOLARE  02

EA.09

PARTICOLARE  03

EA.09
PARTICOLARE  04

EA.09

PARTICOLARE  07

EA.09

1. CLASSI PRIMARIA

   45.50 m²

  637.00 m²

AULA 01

   45.50 m²AULA 02

   45.50 m²AULA 03

   45.50 m²AULA 04

   45.50 m²AULA 05

   45.50 m²AULA 06

   45.50 m²AULA 07

   45.50 m²AULA 08

   45.50 m²AULA 09

   45.50 m²AULA 10

   45.50 m²AULA 11

   45.50 m²AULA 12

   45.50 m²AULA 13

   45.50 m²AULA 14

2. AULA ATT. DIDATTICHE

   22.16 m²    22.16 m²AULA SPECIALE

3. REFETTORIO

  134.48 m²

  151.98 m²
REFETTORIO

   17.50 m²SPORZIONAMENTO

4. UFFICI/BIBLIOTECA/DORMITOIO

   22.16 m²

   35.51 m²
BIBLIOTECA

   13.35 m²UFFICIO

5. CONNETTIVO E SERVIZI IGIENICI

  135.20 m²

  252.46 m²

CORRIDOIO

   21.63 m²INGRESSO

    6.66 m²LOC. IMP. ELET.

    7.20 m²RIP.

    2.83 m²VANO IMP. MECC.

   35.87 m²WC F

    7.20 m²WC HD

   35.87 m²WC M

PRIMARIA "GARIBALDI"

AEA. 030 m. 1 2 3 4 5 m.
1

6

2 3 4

7 8 9
5 Scala 1:50

NOTE:

1)  Le quote delle finestre e porte-finestre, segnate in pianta,
     indicano la superficie netta finestrata apribile.

2)  Le quote delle porte, segnate in pianta, indicano la larghezza
     netta di passaggio. 
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SISMA 2012
EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI

COMMITTENTE

BAUHERR

LOTTO DI INTERVENTO

BAULOSS

REGIONE EMILIA ROMAGNA
IL COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ViTre studio S.r.l. Società di Ingegneria
Via San Vincenzo, 21 - 36016 Thiene (VI) - ITALY - Tel. 0445-362749  Fax 0445-383617

Cod. Fisc. e P.I. 03466370248 - N° REA VI-327582  - Cap Soc. €. 50.000 i.v.
Sede I° U.L.: Marco di Rovereto (TN) - Via II Novembre, 91 - Tel. 0464/942492 - rovereto@vitrestudio.com
Sede II° U.L.: Vicenza (VI), Via SS. Apostoli n°6  Tel 0444/1824604 - vicenza@vitrestudio.com
E-mail: gare@vitrestudio.com - www.vitrestudio.com

2012 - 033

PROJEKTIERUNG - PROGETTAZIONE

PROVINCIA DI MODENACOMUNE DI SOLIERA

SOLIERA - MODENA

SCUOLA PRIMARIA "GARIBALDI"
LOTTO N°27

PIANTA DI PROGETTO
1:50

Agosto 2012

P.E. - PROGETTO ESECUTIVO

Rubner Objektbau S.CON.R.L.
Zona artigianale 20, I-39030 Chienes (BZ)
tel +39 0474 563 555 ● fax +39 0474 563500
info@objektbau.rubner.com ● www.rubner.com
C.F., Part.IVA e cod.ID IT 02599240211 
Registro delle imprese BZ 02223110210 
Capitale sociale, int. vers. € 20.000,00 

Rubner Objektbau K.G.M.B.H
Handwerkerzone 2, I-39030 Kiens (BZ)
Tel +39 0474 563 555 ● Fax +39 0474 563500
info@objektbau.rubner.com ● www.rubner.com
St.Nr., MwSt.-Nr. u. ID-Nr. IT 02599240211 
Handeslregister BZ 02223110210
Gesellschaftskapital, € 20.000,00 voll eingez.

RASATURA CON ARMATURA (0,8 cm)

INTONACHINO ESTERNO (0,2 cm)

ADESIVO E CHIODI (0,4 cm)

PANNELLO IN FIBROGESSO (1,6 cm)

VALORE U = 0,17 W / m² K
SFALSAMENTO = 12,6 ore

SPESSORE TOTALE = 29,5 cm

sezione orizzontale

LASTRA IN FIBROGESSO (1,25 cm)

TELAIO IN ABETE BILAMELLARE IMPREGNATO (16 cm)

LASTRA IN FIBROGESSO (1,25 cm)

TELAIO IN ABETE BILAMELLARE IMPREGNATO (16 cm)

LASTRA IN FIBROGESSO (1,25 cm)

LASTRA IN CARTONGESSO IGNIFUGO CLASSE 0 (1,25 cm)

sezione orizzontale

INT.EST.

SPESSORE TOTALE = 21 cm

PANNELLO IN SUGHERO - valore U 0,038 (8 cm)

LASTRA IN FIBROGESSO (1,25 cm)

LASTRA IN FIBROGESSO (1,25 cm)

TELAIO IN ABETE BILAMELLARE IMPREGNATO (12 cm)

SPESSORE TOTALE = 17 cm

INT. INT.

sezione orizzontale

SOTTOSTRUTTURA METALLICA

INTERCAPEDINE PER IMPIANTI (10 cm)

INTERCAPEDINE PER IMPIANTI (10 cm)

INTERCAPEDINE PER IMPIANTI (10 cm)

ISOLANTE TERMOACUSTICO IN LANA DI VETRO - valore U 0,035 (14 cm)

LASTRA IN CARTONGESSO IDROREPELLENTE IGNIFUGO CLASSE 0 (1,25 cm)

LASTRA IN CARTONGESSO IDROREPELLENTE IGNIFUGO CLASSE 0 (1,25 cm)

LASTRA IN CARTONGESSO IDROREPELLENTE IGNIFUGO CLASSE 0 (1,25 cm)

LASTRA IN CARTONGESSO IDROREPELLENTE IGNIFUGO CLASSE 0 (1,25 cm)

SPESSORE TOTALE = 15 cm

TELAIO IN ABETE BILAMELLARE IMPREGNATO (8 cm)

SOTTOSTRUTTURA CON MONTANTI IN LEGNO

SOTTOSTRUTTURA CON MONTANTI IN LEGNO

ISOLANTE TERMOACUSTICO IN LANA DI VETRO - valore U 0,035 (14 cm)

ISOLANTE TERMOACUSTICO IN LANA DI VETRO - valore U 0,035 (10 cm)

ISOLANTE TERMOACUSTICO IN LANA DI VETRO - valore U 0,035 (9 cm)

FRENO VAPORE (1,5 mm)

FINITURA ESTERNA SU AMBO I LATI CON MATERIALE LAVABILE

SPESSORE TOTALE = 33 cm

LASTRA IN CARTONGESSO  (1,25 cm)

AULA CORRIDOIO
LASTRA IN CARTONGESSO  (1,25 cm)

AULA AULA
LASTRA IN CARTONGESSO  (1,25 cm)

LASTRA IN CARTONGESSO  (1,25 cm)

BAGNO BAGNO

LASTRA IN CARTONGESSO  (1,25 cm)

LASTRA IN CARTONGESSO (1,25 cm)

LASTRA IN CARTONGESSO (1,25 cm)

LASTRA IN CARTONGESSO (1,25 cm)
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ABACO MURATURE - scala.1:25

PIANTA PIANO TERRA
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